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11 Johdanto
Joudun usein työssäni pohtimaan erilaisia toteutustapoja linjasaneeraushankkeiden
yhteydessä. Yleensä taloyhtiöiden hallitukset ovat jo hyvissä ajoin pohtineet erilaisia
remontointitapoja ja -menetelmiä tulevaan putkiremonttiinsa. Näin ollen yhä useammin
hankesuunnittelussa ja toteutussuunnitteluvaiheessa nousevat esiin vaihtoehtoiset
menetelmät, joita on markkinoilla jo useita.
Erilaiset elementtiratkaisut eivät varsinaisesti ole mikään uusi keksintö, mutta niiden
käyttö linjasaneerauksissa ei vieläkään ole suunnittelun ensimmäinen lähtökohta. Kun
saneerauksissa suurimmalta osin tullaan 1970-luvun taloihin, on erilaisten teollisten
elementtien kysyntä koko ajan kasvamassa.
Linjasaneerauksen perusajatus, eli vanhojen, jo käyttöikänsä päässä olevien putkien
vaihto uusiin, ei kuitenkaan tulevaisuudessakaan ole muuttumassa. Viemäriputket on
usein asennettu lattian sisään, jolloin niiden vaihtaminen vaatii aina purkutöitä, esival-
mistetuista elementeistä huolimatta.
Putkiremonttiin liittyvistä huolista nousee usein esiin remontin ajallinen kesto. Remontin
lyhyempi kesto onkin yksi eduista, joita elementtitoimittajat pyrkivät markkinoimaan.
Esivalmistetuilla elementeillä pyritäänkin yhä enenevissä määrin vaikuttamaan remon-
tin kestoon yksittäisessä asunnossa käytettävän ajan osalta, eikä niinkään remontin
suoriin kustannuksiin. Lisäksi asunnosta poissa vietetty aika vaikuttaa kustannuksiin
välillisesti, koska asukkaat joutuvat usein järjestämään korvaavan asunnon itselleen.
Tässä työssäni tutkin vaihtoehtoisten menetelmien hyötyjä ja haittoja perinteisissä lin-
jasaneerauksissa. Markkinoille on tullut useita erilaisia elementtejä, tekniikkaseiniä ja
jopa valmiskylpyhuoneita. Työn tarkoituksena on tuottaa Vahanen Oy:lle tietoa erilaisis-
ta menetelmistä, ja tietoja tullaan käyttämään hyväksi hanke- ja toteutussuunnitteluis-
sa.
Tutkimusaineistona käytin työssäni kirjallisuusaineistoa ja haastatteluja. Haastattelut
suoritin sähköpostitse ja kasvokkain. Sähköpostihaastatteluissa elementtitoimittajille
käytin kaikille samaa kysymyspohjaa. Käyttämäni haastattelulomake on työn  liitteenä.
Lähes kaikki haastatteluun osallistuneet tulivat myös esittelemään tuotteitaan Vahanen
2Oy:n Espoon toimistolle. Päädyin työssä käsittelemään Pilaster-, Cefo- ja Pipemodul-
elementtejä, koska ne ovat riittävän erilaisia ratkaisuja suhteessa toisiinsa. Näistä ele-
menteistä oli myös saatavilla riittävästi tietoa, jotta tutkimusta voitiin suorittaa. Vastaa-
via elementtivalmistajia, joita työssäni käsittelen, on useita muitakin, mutta totesin, että
niiden ottaminen mukaan vertailuun ei tuonut lisäarvoa tutkimukseen. Johdatuksena
aiheeseeni, ennen edellä mainittujen elementtien käsittelyä, kerron perinteisestä lin-
jasaneerauksesta yleisellä tasolla. Näin lukijalle käy ilmi, miten vaihtoehtoiset mene-
telmät vaikuttavat linjasaneerauksen toteutukseen.
2 Perinteinen linjasaneeraus
Perinteisellä linjasaneerauksella tarkoitetaan vesi- ja viemäriputkien kunnostusta tai
uusimista. Perinteisessä linjasaneerauksessa uusitaan edellä mainittujen lisäksi myös
märkätilojen vedeneristeet sekä kylpyhuoneiden pinnat. Usein myös sähköjärjestelmät
uusitaan remonttien yhteydessä.
1960- ja 1970-luvuilla ihmiset muuttivat suurissa määrin kaupunkeihin. Tällöin myös
asuntorakentamista täytyi tehostaa huomattavasti, jolloin tehokkaaksi tavaksi muodos-
tui kerrostalorakentaminen. 1970-luvulla rakennettiin noin 23 000 000 m² asuinpinta-
alaa, mikä on huomattavasti enemmän kuin vastaava määrä 2000-luvulla, jolloin
asuinpinta-alaa rakennettiin noin 3 000 000 m² (Virtanen ym. 2005: 9).  Asuntoraken-
tamisen suuri määrä 1970-luvulla toi muutoksia rakentamistapaan, minkä seurauksena
rakentamisessa alettiin käyttää esivalmistettuja osia.
Asuntorakentamisen voimakkaasta kasvusta johtuen kehitettiin BES-järjestelmä, jossa
kantavina rakenteina toimivat pääty- ja väliseinät, toisin kuin aikaisemmat kantavat
sandwich-ulkoseinät. BES-järjestelmän aikakautena suunnitellut pohjaratkaisut toistu-
vat usein talosta toiseen ja näin ollen aikakauden kerrostalot ovat lähes identtisiä kes-
kenään. BES-järjestelmän rakentamisfilosofia on todettu tehokkaaksi ja se on edelleen
laajasti käytössä nykyrakentamisessa. Teollista esivalmistusta on käytetty jo 40 vuotta
ja samaa rakentamistapaa jalostetaan nykyisin myös korjausrakentamiseen. (Wahlfors
2015.)
32.1 Suunnittelu
Linjasaneeraus projekti  käynnistetään usein hankesuunnittelulla. Hankesuunnitelmas-
sa päätetään korjaustyön laajuus ja toteutustapa. Tässä yhteydessä tehdään usein
päätökset mahdollisista vaihtoehtoisista menetelmistä. Hankesuunnitteluvaiheessa
tehdään myös suurimmat päätökset, jotka vaikuttavat tulevien vaiheiden kustannuksiin.
Vaiheet on osoitettu kuvassa 1. Hankesuunnitelma on sanallinen kuvaus tulevista re-
monteista, ja se ei yleensä sisällä esimerkiksi piirustuksia. Hankesuunnitelmassa voi-
daan myös vertailla useaa korjausvaihtoehtoa, jolloin yhtiökokouksessa on valittava
jokin korjausvaihtoehto toteutus suunnittelua varten. (Laksola 2005: 28.)
Kuva 1. Korjaustyön vaiheet (Vahanen Oy)
Kun päätökset toteutustavasta, laatutasosta ja korjausten laajuudesta on tehty, voidaan
käynnistää toteutussuunnittelu. Toteutussuunnittelussa eri alojen suunnittelijat laativat
yksityiskohtaiset piirustukset rakennuttajan toiveiden mukaisesti. Usein rakennuttajan
toiveet tulevat ilmi hankesuunnitelmista. Toteutussuunnitelmissa laaditaan myös työse-
lostukset, urakkarajaliitteet, materiaaliluettelot ja muut asiakirjat, joiden perusteella ura-
koitsijat voivat laatia tarjoukset korjaustyön suorittamiseksi. (Laksola 2005: 38.)
2.2 Valvonta
Valvonnalla pyritään varmistamaan tilaajan laatuvaatimusten täyttyminen ja huolehti-
maan, että urakkasuoritukset tehdään laadukkaasti ja hyvää rakentamistapaa noudat-
taen. Valvontaan laaditaan valvontasuunnitelma, jota noudatetaan koko urakan ajan.
Valvoja myös dokumentoi työmaan etenemistä valokuvin ja muistioin. Tyypillinen val-
vontakäynti sisältää katselmuksen ja muistion kirjoituksen. Valvoja myös tarkastaa
4valmiit työsuoritukset, esimerkiksi luovutettavista asunnoista, ja laatii niistä virhe- ja
puuteluettelot. (Laksola 2005: 43)
2.3 Viemärit
Viemärit tehtiin 1970-luvulle asti usein metallista, jonka jälkeen niissä alettiin käyttää
myös muovia. Muoviviemärien käyttöikää ei tarkasti tunneta, mutta niiden oletetaan
kestävän yhtä pitkään kuin metallistenkin. Metalliset viemärit ovat käyttötavasta riippu-
en kestäneet 30–50 vuotta. (LVI 03-10359 2003: 2.)
2.3.1 Viemärimateriaalit
2.3.2 Muovi
Muovi on uusin käytössä oleva viemärimateriaali. Muoviviemärin etuja ovat ennen
kaikkea helppo asennettavuus ja työstettävyys. Muovia voidaan työstää ilman tulitöitä
lähes kaikilla sahoilla ja katkaisumenetelmillä. Muoviviemäri ei myöskään syövy ja se
pysyy koko käyttöikänsä ajan sileänä. (Uponor-kiinteistöviemäröintikäsikirja 2015: 7)
Kiinteistön sisällä käytetään yleensä muoviviemäriä, joka on valmistettu polypropeenis-
ta (PP). Putkea on neljällä eri halkaisijalla, jotka ovat 32 (valkoinen putki), 75, 110
(harmaa putki) sekä 160 (punaruskea putki) millimetriä (mm). Kuvissa 2 ja 3 näkyvät
viemäreiden väritykset ja liitostapa. Halkaisijaltaan suuremmissa viemäreissä käyte-
tään polyvinyylikloridista (PVC) valmistettua putkea, joka on punaruskeaa. PVC-
viemäreitä on saatavilla kokoina 200, 250 sekä 315 millimetriä. 160 mm ja sitä suu-
remman halkaisijan viemäreitä käytetään usein maaviemäreinä. (Uponor-
kiinteistöviemäröintikäsikirja 2015: 15; Uponor maaviemäri -esite)
5Kuva 2. Kuvassa 160 mm:n PP-viemäri. (Paavo Tapioharju)
Kuva 3. Kuvassa 110 mm:n PP-viemäri. Viemärin läpivientikohdassa näkyy punainen palokat-
konauha. (Paavo Tapioharju)
Muoviviemärin haittapuolina ovat huono palonkestävyys ja äänieristävyys. Äänieristä-
vyyttä voidaan lisätä ympäröivillä eristeillä tai rakenteilla. Markkinoilla on myös niin sa-
6nottuja desibeliviemäreitä, joiden äänieristävyys täyttää rakentamismääräyskokoelma
C1 arvon sekä tiukemman VDI-ohjeen 4100 (Asuinrakennuksen äänieristys – suunnit-
telu ja laskenta) asettamat arvot (kuva 4). (Rehau, tekninen tiedote 2014: 11)
Kuva 4. Rehau-desibeliviemäriputkia ja -osia (Rehau Oy)
Viemäreissä vaaditaan paloeristävyyttä, kun siirrytään palo-osastolta toiselle. Tällöin
läpivientiin on asennettava palokatko. Kuvassa 3 näkyy punainen palokatkonauha joka
on tarkoitettu viemäreille. Kyseisen palokatkon tekninen esite on liitteenä (liite 5).  Pa-
lokatko määritellään aina kohdekohtaisesti ja se on hyväksyttävä paikallisen rakennus-
valvonnan toimesta. (Uponor-kiinteistöviemäröintikäsikirja 2015: 36)
2.3.3 Metalli
1900-luvun alussa Suomessa ryhdyttiin valmistamaan muhvillista valurautaviemäriä.
Putkiliitokset tiivistettiin hamppunarulla ja päälle valettiin sulaa lyijyä, joka tiivistettiin.
Nykyään viemärit tehdään muhvittomasta putkesta, joka tuli markkinoille vuonna 1971.
Viemärit ja niiden mahdolliset haara- ja käyräosat liitetään toisiinsa pantaliitoksilla. Pan-
taliitos myös parantaa äänieristävyyttä, koska jokaisen liitoksen kohdalla johtumisääni
katkeaa kumipannan ansiosta. Tämän jälkeen putki maalataan punaisella suojamaalil-
la, jolloin se täytyy maalata myös katkaisukohdista, jotta vältetään putken ruostuminen.
Vuodesta 1991 lähtien putkiin on lisätty epoksoitu sisäpinta, joka lisää putken liukkautta
ja parantaa sen haponkestävyyttä. Valurautaviemärin rakenne on esitetty kuvassa 5.
Epoksoitu viemäri myös estää tehokkaasti korroosiota, joka oli yleinen ongelma 1980-
7luvun valurautaviemäreissä (Henriksson 2016). Valurautaviemärin etuja ovat hyvä ää-
neneristävyys ja palo- sekä ilkivallankestävyys. (Harju 2007: 61.)
Kuva 5. Valurautaputken rakenne (Saint-Gobain Pipe Systems Oy)
2.4 Vesijohdot
2.4.1 Vesijohtomateriaalit
2.4.2 Kupari
Kupariputki on käytössä olevista vesijohtomateriaaleista vanhin ja sitä on käytetty ym-
päri maailmaa jo vuosikymmeniä. Kupariputket soveltuvat niin kylmän kuin kuumankin
käyttöveden putkiin. Kuparista ei liukene veteen maku- tai hajuhaittoja, minkä lisäksi se
estää bakteeriston kasvua. (Laksola 2007: 83.)
Kupariputkien käsittely ja asentaminen on helppoa sen hyvän työstettävyyden vuoksi.
Kupariputkea voidaan taivuttaa ja liittää useilla eri menetelmillä. Yleisimmin kupariput-
ket liitetään toisiinsa kovajuotoksella. Toinen yleinen liitostapa on puserrusliitin. Puser-
rusliitintä ei kuitenkaan voida käyttää, mikäli putket jäävät rakenteiden sisään. Uusim-
8pana liitostapana markkinoilla on tullut puristusliitos, jonka toimintaperiaate on sama
kuin komposiittiputkien puristusliitoksessa.  Kupariputkissa on saatavilla useita eri ko-
ko- ja värivaihtoehtoja. Kupariputkea on saatavilla joko kiepeissä tai tankoina. Kieppi-
kupari on valmiiksi hehkutettu, jolloin se on joustavaa ja näin taivuteltavissa ilman työ-
kaluja, kun taas tankokupari on jäykkää ja vaatii erillisen taivuttimen. Näkyville jääviin
kupariputkiin käytetään usein kromattua kuparia, joka on käytettävyydeltään samanlais-
ta kuin käsittelemätön kupariputki. (Laksola 2007: 83, 84.)
2.4.3 Muovi (pex) eli ristisilloitettu polyeteeni
Muovi- eli pex-putkea käytetään linjasaneerauksissa usein vesijohtokalusteisiin mene-
vissä kytkentäjohdoissa. Pex-putki soveltuu käyttövesiverkostoon hyvin sen paineisku-
kestävyyden sekä helpon työstettävyyden ansiosta. (Uponor pex-käyttövesijärjestelmä,
käsikirja 2015: 2.)
Pex-putkea on käytetty Suomessa runsaasti 1980-luvulta asti, pääasiassa pientaloissa.
Tyyppihyväksyntä putkelle tuli Suomessa voimaan vuonna 1986. Kerrostaloissa usein
vain kalusteisiin kulkevat vesijohdot on tehty pex-putkesta, kun taas runkolinjoissa käy-
tetään kuparia. (Kekki ym. 2007: 78.)
Pex-putkea käytetään yleensä kytkentäjohdoissa, jotka sijaitsevat asunnon sisällä.
Runkolinjat asuntoihin tuodaan kuparista, jolloin putki vaihtuu pex-putkeksi kylpyhuo-
neen alaslasketussa katossa, josta se johdetaan väliseinien sisällä vesipisteille. Pex-
putkella on myös mahdollista toteuttaa kerrostalon kaikki vesijohdot. Tällöin jakotukit
sijaitsevat porraskäytävässä, josta ne kuljetetaan lattian kautta asuntojen vesipisteille.
Kuvassa 6 putket on piirretty pistekatkoviivalla, mikä tarkoittaa sitä, että ne sijaitsevat
leikkaustason yläpuolella eli tässä tapauksessa alas lasketussa katossa.. (Uponor pex-
käyttövesijärjestelmä, käsikirja 2015: 13.)
9Kuva 6. Havainnekuva pex-kytkennöistä kerrostaloissa. (Uponor Oy)
Pex-putkea toimitetaan 50–500 metrin kieppeinä. Putket liitetään toisiinsa puserrusliit-
timillä käyttäen tukiholkkia tai niin sanotulla puristusrenkaalla. Puristusrengas toimii
siten, että rengasta ja putkea levitetään levittimellä haluttuun laajuuteen, jonka jälkeen
se asennetaan liittimeen. Rengas ja putki kuroutuvat takaisin alkuperäiseen mittaansa
muodostaen tiiviin liitoksen liittimen päälle. Putket leikataan haluttuun mittaan siihen
tarkoitetuilla saksilla. (Uponor pex-käyttövesijärjestelmä, käsikirja 2015: 13.)
2.4.4 Komposiitti
Komposiittiputki koostuu kahdesta eri materiaalista. Komposiittiputken ytimenä on alu-
miiniputki, jonka ulko- ja sisäpuolella on polyeteenimuovikerros. Kerrokset liimataan
toisiinsa, jolloin kokonaisuudesta tulee happitiivis (kuva 8). Komposiittiputkea voidaan
taivuttaa kupariputken tavoin. Komposiittiputki ja sen liittimet täyttävät myös vesiputkien
paineluokka vaatimukset. Eri käyttötarkoituksiin, esimerkiksi käyttöveteen, lämmityk-
seen ja jäähdytykseen, käytetään eri materiaaleista valmistettuja liittimiä. Komposiitti-
putket liitetään toisiinsa puristusliitoksin siihen tarkoitetulla koneella, joka on esitetty
kuvassa 7. Putkia on saatavilla halkaisijaltaan 16–110 millimetrin koossa, ja ne toimite-
taan kolmen tai viiden metrin salkoina sekä 50–500 metrin kieppeinä. (Uponor kompo-
siittijärjestelmä, käsikirja 2010: 9.)
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Kuva 7. Puristusliitoksen tekeminen puristuskoneella (rakentaja.fi)
Kuva 8. Komposiittiputken rakenne (rakentaja.fi)
2.5 Reititys
Perinteisessä putkiremontissa on lähtökohtaisesti kolme uusimistapaa. Putket voidaan
asentaa joko vanhoille paikoilleen putkihormin sisään, kylpyhuoneessa sijaitsevaan
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asennusseinään tai -elementtiin tai nousukoteloon joko käytävään tai asuntoon. (Lak-
sola 2007: 48.)
2.5.1 Vanha linja
Putkiremontissa uusien putkien asentaminen entisille paikoille on lähes aina mahdollis-
ta. Erityisesti tämä tulee ottaa huomioon suunniteltaessa linjasaneerausta ennen vuotta
1960 rakennettuihin taloihin. Edellä mainituissa taloissa huonejärjestys voi vaihdella
kerroksittain, jolloin putkiin joudutaan tekemään sivuttaissiirtoja. (Laksola 2007: 48.)
Vanhoihin hormeihin putkia asennettaessa kylpyhuoneet joudutaan purkamaan lähes
kokonaan. Remontin yhteydessä uusitaan vesieristys ja lisätään tai vaihdetaan kylpy-
huoneeseen laatoitus. Remontin yhteydessä myös kylpyammeesta päästään eroon
ilman, että kylpyhuoneeseen joudutaan tekemään erillisiä korjaustöitä ammeen alle
jääviin kohtiin. Näin ollen kylpyhuoneisiin saadaan usein mahtumaan pesukone ja kui-
vausrumpu. Kylpyhuoneen putkitukset tehdään usein kattoon, johon tehdään alas las-
kettu katto. (Laksola 2007: 48, 49, 50.)
Keittiökalusteille ei putkiremontin yhteydessä usein tehdä mitään, jolloin sen remontoin-
ti jää osakkaan vastuulle. Osakkaat voivat yleensä tilata keittiöremontin osakasmuu-
toksena, jolloin kustannukset tulevat kokonaisuudessaan osakkaalle. Mikäli useampi
osakas päätyy keittiöremonttiin linjasaneeraus urakan yhteydessä, tulee keittiöiden
yksikköhinnasta usein alhaisempi kuin jos osakas teettäisi keittiön linjasaneeraus ura-
kan ulkopuolella. Vaikka keittiökalusteita  ei uusita, niihin asennetaan kuitenkin uuden
vesi ja viemäriputket, sekä astianpesukoneliittimelliset hanat. Vanhojen keittiökaappien
pohjat tiivistetään, jotta mahdollinen vesivuoto ohjautuu näkyville keittiötilaan. (Laksola
2007: 50.)
Rakentamismääräyskokoelman osissa D1 ja C2 edellytetään, että putkisto on helposti
vaihdettavissa ja vuodot ovat havaittavissa. Vanhoihin hormeihin putkia asennettaessa
tämä ei välttämättä toteudu. Näin ollen kiinteistön omistajan on esimerkiksi Helsingissä
toimitettava kirjallinen sitoumus rakennusvalvontaan siitä, että kiinteistön omistaja on
tietoinen, että menetelmä ei kaikilta osin täytä rakentamismääräyksiä. (Laksola 2007:
49.)
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Menetelmän etuja
x Tilojen toimivuus paranee.
x Vanhat riskirakenteet uusitaan.
x Keittiön putkityöt mahdollistavat tulevan keittiöremontin.
Menetelmän haittapuolia
x On mahdollisesti kallein menetelmä.
x Asuminen huoneistossa remontin aikana on käytännössä mahdotonta, vesikat-
kojen, sähkökatkojen, pölyn ja äänihaittojen takia. (Laksola 2007: 51.)
2.5.2 Asennusseinät ja -elementit
Asennuselementit ovat metallista valmistettuja rakenteita, joihin on mahdollista kiinnit-
tää wc-istuimia ja pesualtaita (kuva 9), jolloin kylpyhuoneen tai wc:n lattiapinta-ala ei
automaattisesti pienene. Usein kuitenkin kylpyhuoneen pinta-ala vähenee elementin
lattiapinta-alan verran. Asennuselementit voidaan levyttää, vesieristää ja laatoittaa,
kuten normaali seinäpinta. Elementteihin voidaan sijoittaa myös sulkuventtiilejä ja ve-
denmittauslaitteistoa. (Laksola 2007: 53.)
Asennuselementtiratkaisuissa putket uusitaan useimmiten uusille reiteille. Asen-
nuselementtejä voidaan asentaa myös vanhoihin putkihormeihin. Uudessa reitissä
vanhat putket jätetään purkamatta, jolloin työaikaa ja rahaa säästyy. Usein kuitenkin
viemäreille on vaikea löytää korvaavaa reittiä, jolloin viemärin sijainti harvoin poikkeaa
aikaisemmasta reitistä. (Laksola 2007: 53.)
Töiden vaiheistus voi olla yksinkertaisempaa, koska elementit valmistetaan tehtaissa
työmaan ulkopuolella, jolloin se ei sido työmaan resursseja. Lisäksi urakkarajoja voi-
daan määritellä eri tavoin kuin täysin perinteisessä linjasaneerauksessa, koska usein
elementtien seinään kiinnitys kuuluu rakennusurakkaan. Tällöin putkiurakasta jää run-
kolinjojen rakennus lähes kokonaan pois. (Kuhna 2015.)
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Kuva 9. Putkielementti, johon kiinnitetään wc-istuin (Consti Oy)
2.5.3 Pinta-asennus (nousukotelot)
Pinta-asennuksella tarkoitetaan tässä yhteydessä koteloelementtiä, johon ei asenneta
tehtaalla putkia, vaan putket asennetaan työmaalla (kuva 10). Kotelointi voidaan myös
tehdä työmaalla rakennusaineisena esimerkiksi vanerista. Kotelot asennetaan usein
porrashuoneisiin, josta ne jaetaan asuntoihin. Suunnittelussa on kiinnitettävä erityistä
huomiota kotelon ulkonäköön, jotta se sopii visuaalisesti tilaan, johon se asennetaan.
Kuvassa 11 on esitetty valmis kotelointi porrashuoneessa. (Laksola 2007: 56, 57.)
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Kuva 10. Pipemodul-kotelo asennusvaiheessa (Cupori Oy)
Kuva 11. Valmis Pipemodul-elementti porrashuoneessa (Pipe-Modul Oy)
Oman kokemukseni mukaan koteloiden käyttö mahdollistaa sen, että linjasaneeraus on
mahdollista tehdä useassa eri vaiheessa. Esimerkiksi vesijohdot voidaan uusia ennen
kylpyhuoneiden ja viemäreiden korjausta tai toisinpäin. Näin kustannuksia voidaan ja-
kaa useammalle vuodelle, vaikka remontin kokonaishinta voi muodostua suuremmaksi
työmaan perustamisesta aiheutuvien urakan hintaan vaikuttavien kustannusten vuoksi.
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3 Vaihtoehtoiset ratkaisut
3.1 Uponor Cefo
Kuva 12. Uponor Cefo –järjestelmä (Uponor Oy)
Uponor Oy:n Internetsivujen mukaan ”Uponor Cefo on modulaarinen linjasaneerausjär-
jestelmä, joka sisältää kytkentävalmiita elementtejä ja moduuleita kerrostalojen putki-
remonttien toteutukseen”. Järjestelmällä voidaan muuttaa putkien reititystä, jolloin van-
hoja hormeja ei tarvitse purkaa. Cefo-elementit valmistetaan tehtaalla sarjatuotantona.
Niissä voidaan kuljettaa käyttövesi-, viemäri- ja ilmanvaihtoputket sekä sähkönousut.
Lisäksi elementit voidaan pinnoittaa samalla materiaalilla kuin muukin kylpyhuone (ku-
va 13). Kuvassa 12 esitetään havainnekuva Cefo-järjestelmän reitityksistä kylpyhuo-
neessa. (Uponor  2015.).
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Kuva 13. Cefo-elementtien malleja (Uponor Oy)
Sähköpostihaastattelussa Uponor Oy:n hankekehityspäällikkö Toni Wahlfors kertoi,
että optimaalinen kohde Cefolle on BES-aikana rakennetut, niin sanotut tyyppikerrosta-
lot. Kyseisissä taloissa kerrokset ja huoneistot ovat identtisiä ala- ja yläpuolisiin huo-
neistoihin nähden.
Wahlfors mainitsee järjestelmän eduiksi taloyhtiöille turvallisuuden ja helppouden. Jär-
jestelmässä käyttövesiputket voidaan huoltaa rakenteita rikkomatta ja lisäksi se sisäl-
tää vuodonilmaisun, jolloin järjestelmä täyttää myös uudistuotannon vaatimukset.
Osakkaille etuina järjestelmä lupaa nopeamman huoneiston läpimenoajan, eli huoneis-
ton remonttiin käytetyn ajan, kuin täysin perinteisessä menetelmässä. Järjestelmässä
kuitenkin saavutetaan samat edut kuin perinteisessä putkiremontissa, eli putkisto tulee
uusituksi. Vanhoja hormeja ei tarvitse purkaa, joten jätettä, pölyä ja melua tulee vä-
hemmän kuin täysin perinteisessä putkiremontissa.
Uponor, kuten monet muutkin järjestelmät, kertoo aikataulujen nopeutumisen syyksi
sen, että työvaiheita voidaan esivalmistaa teollisesti tehtaissa. Näin työmaalle jää enää
valmiin elementin paikoilleen laittaminen ja kytkentä. (Wahlfors 2015.)
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3.2 Pilaster
Kuva 14. Pilaster-elementti talon ulkoseinällä (Pilaster 2016)
Pilaster on modulaarinen tekniikkaelementti, joka eroaa muiden valmistajien elemen-
teistä siten, että se asennetaan kiinteistön ulkoseinälle (kuvat 14 ja 15). Elementtiin
voidaan asentaa vesiputkia, viemäri, ilmanvaihtokanavia ja sähköjohtoja. Jokaisen
asunnon läpivientikohtaan on myös mahdollista asentaa huoneistokohtainen ilmanvaih-
tokone. (Pilaster 2016.)
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Kuva 15. Pilaster-elementti (Pilaster 2016)
Sähköpostihaastattelussa Janne Kantola (2015) kertoi, että Pilaster-elementeillä kiin-
teistö voidaan talotekniikan osalta modernisoida 2030-luvun tasolle, sekä saada se
noudattamaan uusimpia asumis- ja ympäristömääräyksiä. Moduulirakenteen vuoksi
taloyhtiö voi valita Pilaster-elementtiin sisällytettävät tekniikkaratkaisut.
Pilaster-elementti on Kantolan mukaan nopea ja taloudellinen asentaa. Talon ulkosei-
nälle asennettavat elementit vähentävät huomattavasti asumishaittaa ja asuminen re-
montin aikana onkin usein mahdollista. Asuntojen sisätiloihin asennetaan Pilaster Deko
-kotelot, jotka peittävät huonetiloissa kulkevat putket. Kuvassa 16 on esitetty kytkennät,
jotka johtavat asuntoihin.
Ulkoseinälle asennuksen lisäksi, merkittävin ero muihin elementteihin nähden on asun-
tokohtainen poistoilmalämpöpumppu, joka toimii asuntokohtaisena ilmanvaihtokonee-
na. Asukas voi itse säätää sisätilaan asennettavan säätöpaneelin avulla ilmanvaihtoa,
lämmitystä ja viilennystä. (Kantola 2015.)
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Kuva 16. Pilaster-elementti, josta etulevy avattu (Pilaster Oy)
3.3 Pipemodul
Pipemodul-elementissä on tarkoituksena jättää vanhat putket hormeihin ja tuoda uudet
putket porraskäytävään Pipemodul-elementissä. Vesijohtojen osalta työ tehdään suu-
rimmalta osin asuntojen ulkopuolella, joten asuntokohtainen haitta pienenee. (Pipe-
Modul 2016.)
Pipemodul-elementit ovat tehdasvalmisteisia putkistojen koteloita, joissa on valmiina
palo- ja äänieristeet (kuva 17). Myös kannakkeet lvi-putkille ja mahdollisille sähköjoh-
doille on saatavana valmiiksi asennettuna. Elementin etulevy on avattavissa, joten put-
kien huolto tai vaihto on mahdollista tehdä rakenteita avaamatta. Toisin kuin esimerkik-
si Cefo-elementissä, jonka päälle on tarkoitus tehdä muita seinäpintoja vastaava laatoi-
tus, on Pipemodul lähtökohtaisesti tehtaalla valmiiksi maalattu tai pinnoitettu, eikä ele-
mentin pintaan ole tarkoitus tehdä laatoitusta. Vesikatkoja on mahdollista lyhentää si-
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ten, että vanhat linjat ovat käytössä, kunnes uudet linjat on valmiina ja ne kytketään
käyttöön. (Pipe-Modul  2016.)
Kuva 17. Pipemodul-elementti, jossa on kupariputkia ja komposiittiputkia (Rakennustieto Oy)
Pipemodulin mainosesitteessä kerrotaan asentamisen olevan nopeaa, helppoa, siistiä
ja vähän tilaa vievää. Elementtejä on saatavana kaiken kokoisina, jotta ne saadaan
sovitettua asennustilaan huomaamattomasti (kuva 19). Elementtejä voidaan asentaa
myös porraskuiluun (kuva 18). Huoneistossa elementit asennetaan kulkemaan katonra-
jassa, josta ne johdetaan vesipisteille. (Pipe-Modul 2016.)
Kuva 18. Avoinna oleva elementti porraskäytävässä (asuntotieto.com)
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Kuva 19. Pipemodul-kotelointi keittiössä (Pipe-Modul 2016)
4 Kustannukset ja aikataulu
Perinteisen putkiremontin kustannukset olivat vuoden 2015 putkiremonttibarometrin
mukaan pääkaupunkiseudulla 789 €/vastikeneliö (sis. alv) ja muualla Suomessa
436 €/vastikeneliö (sis. alv). Mielestäni hintoja on kuitenkin vaikea vertailla, koska jo-
kaisessa kiinteistössä ja taloyhtiössä on omat erityispiirteensä. Putkiremonttien hintoja
vertaillessa tuleekin mielestäni ottaa huomioon myös muut remontit, joita putkiremontin
yhteydessä tehdään. Putkiremonttien yhteydessä tehdään usein esimerkiksi pihan,
vesikaton, julkisivujen ja yleisten tilojen kunnostustöitä. Lisäksi ilmanvaihdon laajempi
remontti voi nostaa saneerauksen kokonaiskustannuksia huomattavasti (Sillanpää
2015).
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4.1 Läpimenoaika
4.1.1 Aikatauluun vaikuttavat tekijät
Perinteisessä putkiremontissa asunnon läpimenoaika on noin 6-12 viikkoa. Merkittävä
työvaihe putkiremonteissa on kylpyhuoneiden ja muiden rakenteiden purkutyö. Mikäli
vanhat hormit jätetään purkamatta ja siirretään putkilinjat uudelle reitille, säästetään
aikaa noin 10 %. (Levamo 2006)
4.1.2 Asumisen mahdollistavat tekijät
Omiin havaintoihini perustuen, asuminen kiinteistössä perinteisen putkiremontin aikana
on lähes mahdotonta. Vesikatkot voivat kestää viikkoja, ja sähkökatkot, työmaasähköä
lukuun ottamatta, voivat kestää koko remontin ajan. Vaikka nykyisin pölyn torjuntaan
kiinnitetään työmaalla erityistä huomiota, ovat asunnot suojauksesta huolimatta aina
remontin jälkeen pölyisiä.
Mielestäni nykyisillä saneerausratkaisuilla ei pitäisi kannustaa asukkaita asumaan
asunnoissaan remontin aikana. Mikäli asukkaalla ei ole mahdollisuutta muuttaa pois
asunnostaan, toimittaa urakoitsija työmaalle usein WC- ja suihkuparakkeja, jotka ovat
asukkaiden käytössä.
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4.2 Urakkahinta
Kuva 20. Hankesuunnitelman vaikutus korjaustyön hintaan. (Vahanen Oy)
Putkiremontti 2008- tutkimuksen mukaan putkiremonttien keskiarvoinen hinta oli noin
611 €/vastikeneliö. Tähän sisältyvät tontti- ja pohjaviemärit, uudet viemärinousut asun-
toihin, uudet käyttövesiputket sekä kylpyhuoneiden uusiminen. Saman tutkimuksen
mukaan käyttövesiputkien osuus putkiremontin vastikeneliöhinnasta oli 154 €. Tästä
voidaankin päätellä, että suurin osa putkiremontin kustannuksista muodostuu purku-
töistä ja viemäreiden uusinnasta, joten vaihtoehtoisten putkiremonttimenetelmien tuo-
mat säästöt ovat loppujen lopuksi melko pieni osuus remontin kokonaisbudjetissa. Ku-
vassa 20 on esitetty hankesuunnitelman vaikutus korjaustyön hintaan.
5 Yhteenveto
Kuten edellä on tuotu esiin, ei putkiremontin perusajatus ole muuttunut uusien mene-
telmien myötä.  Purkutyötä on tehtävä edelleen paljon, jotta kylpyhuoneet saadaan
vastaamaan nykymääräyksiä. Uusien menetelmien kehittely tuo kuitenkin asukkaille
hyödyllisiä vaihtoehtoja, joilla erilaiset rakennukset voidaan saneerata laadukkaasti ja
kustannustehokkaasti.
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Mielestäni elementtien ja muiden vaihtoehtoisten menetelmien suurin etu onkin niiden
muokattavuus ja kohteeseen sovittaminen. Jokaisessa taloyhtiössä on erilaiset toiveet
ja tavoitteet remonteille, joten elementtitoimittajien on pystyttävä palvelemaan juuri niitä
kiinteistöjä ja taloyhtiöitä, jotka saavat etua vaihtoehtoisesta korjaustavasta. Kaikki jär-
jestelmät eivät sovellu kaikkiin saneerauksiin.
Cefo-elementti soveltuu etenkin isoihin kylpyhuoneisiin, joissa mahdollinen tilan piene-
neminen ei aiheuta kohtuutonta haittaa asumiselle. Kuten edellä on mainittu, kaluste-
ratkaisuilla voidaan vähentää elementin viemää tilaa. Pipemodul taas soveltuu por-
rashuoneisiin, joiden pintamateriaalit ovat usein yksinkertaisempia, jolloin elementti
saadaan huomaamattomasti seinäpinnalle. Pilaster asettuu tässä vertailussa lähem-
mäs Pipemodulin segmenttiä. Pilaster-elementtiä ei asenneta kylpyhuoneeseen, jolloin
tila siellä ei pienene. Pilasterin erona Pipemoduliin ulkoasennuksen lisäksi on mahdolli-
suus koneelliseen huoneistokohtaiseen ilmanvaihtoon.
Elementtejä tulee markkinoille kokoajan lisää ja kehitystyöhön panostetaan yrityksissä
paljon. Koska kiinteistöt ovat BES-järjestelmästä huolimatta erilaisia teknisiltä ratkai-
suiltaan sekä remonttihistorialtaan, on vaihtoehtoisille menetelmille varmasti käyttöä
tulevaisuudessa yhä enemmän. Tämänhetkisillä järjestelmillä ei kuitenkaan pystytä
ratkaisemaan kylpyhuoneiden nykyaikaistamistarvetta. Kylpyhuoneiden nykyaikaista-
minen vaatii edelleen purkutöitä ja aiheuttaa melua, pölyä ja kustannuksia. Nykyisillä
järjestelmillä voidaan jättää vanha putkihormi purkamatta, jolloin purkukustannuksista
säästyy noin 10% ja tällöin voidaan olettaa myös, että ääni- ja pölyhaitat vähentyvät
samassa suhteessa (Levamo 2016.).
Uskon, että tulevaisuudessa kylpyhuone-elementit kattavat kaikki seinäpinnat, jolloin
lähes kaikki työvaiheet siirtyvät tehtaalle. Tähän liittyy kuitenkin sama ongelma kuin
kylpyhuoneisiin asennettaviin elementteihin, eli kylpyhuone pienenee, ellei seinäpintoi-
hin tehdä purkutöitä.
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Sähköpostihaastattelulomake järjestelmätoimittajille
Toivoisin kyselyssä vastauksen kaikkiin kohtiin, mutta kyselyn voi palauttaa
vaikka kaikkiin kohtiin ei ole vastausta. Vastaukset voivat olla niin pitkiä tai lyhyi-
tä kun on tarpeellista. Kysymyksien lisäksi voi myös kirjoittaa muita järjestel-
mään liittyviä huomioita, jotka olisi syytä ottaa huomioon opinnäytetyössä.
Millainen on optimaalinen kohde järjestelmän käytölle linjasaneerauksessa?
Mitkä ovat suurimmat edut järjestelmän käytössä linjasaneerauksessa?
Taloyhtiölle
Osakkaalle
Urakoitsijalle
Miten järjestelmä vaikuttaa urakka-aikaan?
Miten järjestelmä vaikuttaa asuntokohtaiseen aikatauluun tai mahdolliseen asumishait-
taan?
Millaiset kustannusvaikutukset järjestelmän käytöstä saadaan ja mistä vaikutukset joh-
tuvat?
Esimerkiksi kustannukset/ asunto keskimäärin
                                          / maksava m²
                    / kylpyhuone
Millaisiin kohteisiin järjestelmä ei ehdottomasti sovellu?
Minkälaisia ongelmia projekteissa on tullut eteen?
Millaista positiivista palautetta järjestelmästä on tullut? Entä negatiivista?
Muita huomioita?
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Pilaster-elementin esimerkkipiirustukset
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Cefo-elementtiurakkarajat
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Pipemodul-huoneistoelementit
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Barraflame palokatkonauha, tekninen esite
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